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Accreditamenti; SINCERT (0574 e 0828B) - SIT (20)

RICONOSCIMENTI UFFICIALI MINISTERI

ITALIANL:

- Legge 108671 con D.M. 27/11/82 n. 22913 “Prove sui
materiali da costruzione”.

- D.M. 021199 "Certificazione CE per le unitd da diporto”.

- D.M. 040694 “Gertificazione CEE sulle mac:hine”.

- Notifica n. 757890 del 15/12/98 “Certificazione GEE per gli
apparecchi a gas”.

- D.M. 09/07 93 "Certificazione CEE in materia di recipienti
semplici a presziong”.

- D.M. DE'07,33 “Certificazione CEE concernente la sicurezza
dei giocattoli”,

- Incarichi di verifica della sicurezza e confermitd dei prodotti
nell'ambito della sor.2glianza sul mercato e tutela del
consumatore.

- D.M. 02/04/98 "Rilascio di attestazioni di conformita defie
caratteristiche e prestazioni energetiche dei componenti degli
edifici e dagli impianti”

- Legge 818/84 e D.M. 26,0385 con autorizzazione del 21,0386
“Prove di reazione al fuoco secondo D.M. 26/06°84"
Legge 81884 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 10°0G786

“Prove di resistenza al fuoco seconda Gircolare n. 91 del
14/09/61".
- Legoe 818,84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 05.07 92
~ “Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del
02/04'31 norma CNVVF.GCI UNI 9723",

- Legge 818,84 e D.M. 26/0385 con autorizazione del 12:04/88
“Prove su estintori d'incendio portatili secondo D.M
20M12/82",

| - Legge 46°82 con D.M. 09/10/85 “Immissione nell‘albo dei
laboratori autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo
a favore delle piccole ¢ medie industrie”™.

- Protocollo n. 116 del 27/03.87 “Iscrizione allo Schedario
Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N.E0490v9y™,

- Decreto 24/05/02 “Certificazione CE di rispondenza della
conformita delle attrezzature a pressione”.

- Decreto 14/02/02 “Gertificazione CE di conformita in materia
di emissione acustica ambientale per macchine e attrezzature”.

- Decreta 05 02/03 "Esecuzione delle procedure di valutazione
della canformitd dell'equipagglamento marittimo”

-G.URI n. 236 del 07/10,04 "Certificazione CE sugli
aseensori”,

- Motifica per [e attivita di attestazione della conformita alle
norme armonizzate della Direttiva 89/106 sui prodotti da
costruzione.

ENTI TERZI:

- SINCERT: Accreditamenti n. 057A del 19/12/00 “Organizmo
di certificazione di sisterni di gestione per la qualita” e n. 0828
del 12/0406 “Organisma di certificazione di prodotto™,

- SIT: Centro muitisede n. 20 (Bellaria - Pomezia) per grandezze
termomelriche ed elettriche.

- ICIM: “Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto”,

- IMQ: “Prove di laboratorio nell ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per canne fumarig”.

- UNCSAAL: Riconoscimento del 26/03/85 “Labaratorio per le
prove di certificazione UNCSAAL su serramenti e facciate
continue”,

- IMQ-UNI: “Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per termocaminetti a legna con
fluido a circolazione forzata”.

~CSI-UNI: "Prove di laboratario in ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per serramenti esterni”

- KEYMARK per isalanti termici: “Misure di conduttivitd termica
-per materiali isolanti”

- [FT: “Prove di laboratorie ¢ sorveglianza in azienda nell'ambito
degli schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finestre,
chiusure oscuranti (antielirazione) e serramenti”.

- EFSG: “Prave di laboratorio su casseforti e altri mezzi di
custodia”.

- AENOR: “Valutazione della conformita ai fini della marcatura
CE per alcuni prodotti ingrenti la direttiva prodotti da
costruzione”,

- \TT-Finlandia: “Valutazione della conformita ai fini della
marcatura GE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti
da costruzione”,

-C.CLAA, Rimini: 28 01'04 “Verifica periodica dell'affidabiliti
metrologica di strumenti metrici in materia di commercio”.

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE:

- AlA; Associazione ltaliana di Acustica

- AICARR: Assaciazione Italiana Condizionamento dell'Aria
Riscaldamento Refrigerazione.

- AICO: As:aciazione Italiana per la Qualitd,

- AIPnD: Associazione |taliana Prove non Distruttive.

- ALIF: Associazioni Laboratori Italiani Fuoco

- ALPI: Assaciazione Laboratori di Prova Indipendenti

- ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and
AirGanditioning Engineers Inc.

- ASTMW: American Society for Testing and Materials.

- ATIG: Associazione Tecnica lfaliana del Gas.

- CTE: Collegia dei Tecnici delfa Industrializzazione Edilizia.

- CTI: Comitate Termotecnico Itallano.

- EARMA: European Acssociation of Research Managers and
Administrators.

- EARTO: European Association of Ressarch and
Technology Organisation.

- EGOLF: European Group of Official Laboratories for Fire
Testing.

- UNI: Ente Nazienale Italiano di Unificazione.
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Il presente Rapporto di Prova & rilasciato in base all'Accreditamento
n. 0021 concesso dal SINAL.
| risultati del prasente Rapporto di Prova siriferiscono solamente al
campione sottoposto a prova,
It prasents Rapporta di Prova non pud essere riprodotio parzialmen-
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RAPPORTO DI PROVA N. 253483

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 31/03/2009

Committente;: THERMAL TECNOLOGY S.r.l

Via Montello, 67 - 31031 CAE-

RANO DI SAN MARCO (TV) - Italia

Data della richiesta della prova: 27/02/2009

Numero e data della commessa:

44214, 27/02/2009

Data del ricevimento del campione: 25/02/2009

Data dell’esecuzione della prova: 16/03/2009

Oggetto della prova: Prove di reazione al fuoco dei pavimenti - Parte 1: Valutazione

del comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore

radiante secondo la norma UNI EN ISO 9239-1:2006

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 5 - Via Verga, 10 - 47043 Gat-

teo (FC) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2009/0459/2

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova ¢ denominato “PV1-I RETE”.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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Criteri di classificazione.

I criteri di classificazione sono dati nella Decisione della Commissione Europea 2000/147/EC del 8 febbraio
2000, che integra la Direttiva 89/106/EC riguardo alla classificazione delle prestazioni di reazione al fuoco
dei prodotti da costruzione, e nella norma UNI EN 13501-1:2007 del 05/07/2007 “Classificazione al fuoco dei
prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al
fuoco™. I criteri di classificazione che riguardano questo metodo sono indicati qui di seguito (la classificazio-

ne non si basa unicamente sui risultati di questo metodo di prova).

Classe A2, Flusso di calore critico = 8.0 kW/m” Classe By,  Flusso di calore critico = 8,0 kW/m*
Classe Cy;,  Flusso di calore critico = 4.5 kW/m* Classe Dy, Flusso di calore critico = 3,0 kW/m®
Produzione di fumo sl Fumo < 750 %-min Produzione di fumo s2 non sl

Conclusioni.

Dall’esame dei risultati emersi dalla prova eseguita sull’elemento costituito da una rete in fibra di vetro alcali-
resistente che funge da supporto per conduttori termici costituiti da cavi in fibra di carbonio dotati di fascia
isolante termica, denominato “PV1-I RETE” e presentato dalla ditta THERMAL TECNOLOGY S.r.l. - Via
Montello, 67 - 31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Italia, sono stati rilevati i seguenti valori

Flusso di calore critico: 13,6 kW/m?
Produzione di fumo: 64,2 % -min

Incertezza: — L’incertezza estesa sul valore di flusso di calore critico € 0,9 kW/m?.
— 1l livello di fiducia “p” dell’incertezza estesa ¢ 95 %.

— Il fattore di copertura “k,” dell’incertezza estesa ¢ 2.

Nota: I risultati di prova sono collegati al comportamento delle provette di un prodotto nelle particolari con-
dizioni di prova; non sono da intendersi come [’unico criterio per la valutazione del potenziale rischio

di incendio del prodotto nel suo impiego.

Dolt. Ingy Vincenzo fommi
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