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| Il presente documenio si riferisce solamente al campione o

RICONOSCIMENT! UFFICIALI MINISTERI

ITALIANI:

- Legge 1086.71 con D.M. 27/11/82 n. 22913 “Prove sui
materiali da costruzione”.

- D.M. 09/11/99 “Certificazione CE per ¢ unita da diporto”.

- D.M. 04/08/94 “Certificazione CEE sulle macchine”,

- Notifica n. 757890 del 15,12/98 “Certificazione CEE per gli
apparecchi a gas”.

- D.M. 09/07.93 “Certificazione CEE in materia di recipienti
semplici a pressione”.

- D.M. 08,07/93 “Certificazione CEE concernente la sicurezza
dei giocattali”,

- Incarichi di verifica della sicurezza e conformita dei prodotti
nell’ambito della sorveglianza sul mercato e tutela del
consumalore.

- D.M. 02/04,98 "Rilascio di attestazioni di conformitd delle

caratteristiche e prestazioni energetiche dei componenti degli
edifici @ degli impianti”

- Legge B18/84 e D.M, 26 03/85 con autorizzazione del 21.03/86

“Prove di reazione al fuoco secondo D.M. 26/06 34"

- Legge B18:84 e D.M. 26,0385 con autorizzazione del 10/07/86
“Prave di resistenza al fuoco secando Circolare n. 91 del
14'09/61".

- Legge B18/84 & D.M. 26/03/85 con autorizazione del 03/07/92
“Preve di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del
02/04/91 norma CNVVF.CCI UNI 9723,

- Legge 81834 e D.M. 26 03/85 con autorizzaziene del 12/04'88
“Prove su estintori d'incendio portatili secondo D.M.
20/12/82"

- Legge 46/82 con D.M. 09/10.85 “Immissione nell'albo dei
laboratori autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo
a favore dedle piccole & medie industrie”.

- Protocallo n. 116 del 27/03,87 “Iscrizione allo Schedario
Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N.E0490YSY".

- Decreto 24/05/02 “Certificazione CE di rispondenza della
conformita delle attrezzature 2 pressione”.

- Decreto 14/02/02 “Certificazione CE di conformitd in materia
di emissicne acustica ambientale per macching e attrezzature”
- Decreto 05/02/03 "Esecuzione delle procedure di valutaziane

della conformita dell’equipaggiamento marittimo”.

- G.U.R.I. n. 236 del 07/10/04 "Certificazione CE sugli
ascensori”,

- Wotifica per le attivita di attestazione della conformita alie
narme armanizzate della Direttiva 89/106 sui prodotti da
costruzione.

ENTI TERZI:

- SINCERT: Accreditamenti n. 057A del 19/12/00 "Organismo
di certificazione di sistemi di gestione per la qualita” e n, 0828
del 1204 06 “Organismo di certificazione di prodotto™.

- SIT: Centro multisede n. 20 (Bellaria - Pomezia) per grandezze
termometriche ed elettriche.

- ICIM: “Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto”.

- IMQ: “Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per canne fumarie".

- UNCSAAL: Riconascimento del 26/03'85 “Labaratoria per le
prave di certificazione UNCSAAL su serramenti ¢ facciate
continue”,

- IMO-UNI: “Prave di laboratorio nel'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodatto per termocaminetti a legna con
fivido a circolazione forzata”.

- CSi-UNI: “Prove di laboratorio in ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per serramanti esterni”,

- KEYWIARK per isolanti termici; “Misure di conduttivita termica
per materiali isolanti”,

- IFT; "Prove di laboratoria e sorveglianza in azienda nell'ambito
degli-schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finestre,
chisure oscuranti {antieffrazione) e serramenti”.

- EFSG: "Prove di laboratorio su casseforti e altri mezzi di
custodia”.

- AENOR: “Valutazione della conformita ai fini della marcatura
CE per alcuni prodotii inerenti 1a direttiva prodotti da
castruzione”.

- VTT-Finlandia: "Valutazione della conformitd ai fini della
marcatura GE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti
da costruzione™,

-C.C.LAA Rimini: 26/01/04 “Verifica periodica dell'affidabilit
metrologica di strumenti metrici in materia di commercio”,

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE:

- AlA: Associazione Italiana di Acustica.

- AICARR: Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria
Riscaidamenta Refrigerazione

- AICQ: Associazione |taliana per la Qualita

- AIPnD; Associazione ltaliana Prove non Distruttive

- ALIF: Associazioni Labaratori ltaliani Fuoce.

- ALPI: Associazione Laboratari di Prova Indipendenti,

- ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and
AirConditioning Engineers Inc.

- ASTM: American Society for Testing and Materials.

- ATIG: Associazione Tecnica Italiana del Gas.

- CTE: Collegio dei Tecnici della Industrializazione Edilizia.

- GTI: Gomitato Termatecnico Italiano

- EARMA: European Association of Research Manzgers and
Administrators,

- EARTO: European Association of Research and
Technology Organisation

- EGOLF: European Group of Official Laboratories for Fire
Testing.

- UNI: Ente Mazionale Italiano di Unificazione.

CLAUSOLE:

materiaie sottoposto a prova.

Il presente documento non pud essere riprodotto parzizlmente,

salvo approvazione scritta del laboratoria.

RAPPORTO DI PROVA N. 255316

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 21/05/2009

Committente: THERMAL TECHNOLOGY S.l - Via Montello, 67 - 31031
CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Italia

Data della richiesta della prova: 27/01/2009

Numero e data della commessa: 43846, 27/01/2009

Data del ricevimento del campione: 29/04/2009

Data dell’esecuzione della prova: dal 29/04/2009 al 30/04/2009

Oggetto della prova: Verifica della produzione di acqua calda e della perdita di calo-

re in condizioni stazionarie di scaldabagno elettrico

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 1 - Via Rossini, 2 - 47814 Bel-
laria-Igea Marina (RN) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2009/0975

Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova € costituito da uno scaldabagno elettrico da 75 litri, coibentato
con schiuma di poliuretano espanso.

Lo scaldabagno elettrico & dotato di n. 3 elementi riscaldanti elettrici a pannello:

1) pannello riscaldante “Mantenimento centro-fondo™, 200150 mm, 500 W, 230 Vac:

2) pannello riscaldante “Standard esterno™, 200x 150 mm, 500 W, 230 Vac;

Committente.
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Misura della dispersione di calore in condizioni stazionarie.
Periodo di | Temperatura | Temperatura | Temperatura | Temperatura| Energia Perdite
24 h media acqua media media media consumata | dicalore
considerato ambiente ambiente ambiente in24 h standard
Tw[°C] TA, [°C] TA,;[°C] TA;[°C] E [kWh] Qy [kKWh]
4° 64,25 19,95 19,85 19,85 1,39 1,41
5° 64,25 19,95 19.86 19,85 1,40 1,42
La perdita di calore per ciascuno dei periodi di prova ¢ stata corretta per una salto di temperatura di 45 °C
tra la temperatura dell’acqua calda e la temperatura media ambiente:
Perdite di calore standard Q4 =E [

45 }
Ty ~TA

dove: E ¢ I’energia consumata in un periodo di prova di 24 h, in KkWh;

Tw e la temperatura media dell’acqua in un periodo di 24 h, in °C;

TA ¢ la temperatura media ambiente in un periodo di prova di 24 h, in °C
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